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SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONDUTTORI PER FUNZIONAMENTO
LAMPADE DIMMERABILI E IN EMERGENZA

WIRING DIAGRAM FOR DIMMABLE AND EMERGENCY LIGHTING
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COLLEGAMENTO CIRCUITO ELETTRICO VERSIONE PUSH E PUSH EMERGENZA

UTILIZZARE SOLO PULSANTI NORMALMENTE APERTI
SENZA SPIA INCORPORATA. COLLEGARE MAX. 4
APPARECCHI PER OGNI PULSANTE.

ONLY USE NORMALLY OPEN PUSH BUTTONS WITH
NO INCORPORATED WARNING LIGHT. CONNECT
MAX. 4 LUMINAIRES PER PUSH BUTTONS.
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KIT ATS
MODEL:ISA6187

NOMINAL INPUT:230VAC,50Hz

EMERGENCY POWER:<=3
AUTONOMY:3h
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